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Министерство Российской Ф едерации  но делам  граж данской  обороны , 

чрезвычайным ситуациям и л и к ви д ац и и  последствий сти хи йн ы х  бедствий 
Главное управление М Ч С  России по Ростовской  области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел. 8-(863)-240-67-66, Е- mail: gumchsro@donpac.ru 
Управление надзорной деятельн ости  и п роф илакти ческой  работы 

Отделение надзорной деятельности  и п роф илакти ческой  работы  по Тацинскому району
ул. Сосновая, д. 4, ст. Тацинская, Ростовская область, 347060, тел. (86397)-3-04-33, Е- mail: Юберп md@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 35 / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 
вторая цисЬра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник. 2-арендатор. 3-должностное лицо)

Вручается: Гоеударственное казенное общеобразовательное учреждение
Ростовской области «Тацинская специальная школа-интернат»

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тацинского района 
по пожарному надзору № 35 от « 28 » октября 202 2 года 
в период с « 01 » ноября 2022 г. по « 15 » ноября 2022 г.
начальником ОНДиПР по Тацинскому району п/п-ком вн. службы Сафошкиным Валерием 
Викторовичем проведено надзорное мероприятие
в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 
области «Тацинская специальная школа-интернат» (ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-
интернат»),
по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Г. Волкова, д. 67, 
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица -  заместитель директора______

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц,

по хозяйственной работе Выпряжкин Николай Александрович____________________________
участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные 
в ходе проведения мероприятия:

N
п/п

Вид нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, 

с указанием конкретного места выявленного нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью 
и наименование нормативного 

правового акта РФ и (или) 
нормативного документа 

по пожарной безопасности, 
требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требовани
пожарной

безопасности

Отмет­
ка о вы 
выпол­
нении

1 2 3 4 5

Организационно-распорядительные мероприятия
] Руководителем не доработана инструкция 

о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, 
в части определения порядка осмотра 
и закрытия помещений по окончании работы

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации» п.2, 
п.392, п.393, п.394

20.12.2022

2 Отсутствует журнал учета проверки наличия 
и состояния огнетушителей

СП 9.13130.2009 
п. 4.1.33

20.12.2022

о3 В учреждении не определено лицо, ответственное 
за приобретение, сохранность и контроль состояния
огнетушителей.

СП 9.13130.2009 п. 4.1.32 20.12.2022

mailto:gumchsro@donpac.ru
mailto:md@mail.ru


4 Не производится обесточивание электроприборов 
в некоторых помещениях учебного корпуса, в которых 
по окончании рабочего времени отсутствует дежурный 
персонал.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п.32

Постоянно \ \ V\

Территория
5 Хранение твердого топлива вне специально 

приспособленного помещения или специально выделенной
площадки.

Правила пожарной 
безопасности при 
эксплуатации зданий 
и сооружений учебных 
заведений, предприятий, 
учреждений и организаций 
системы Минвуза СССР 
ППБ-С-1983 п. 2.4.16

20.12.2022

Учебный корпус ( литер A, A l, А2 )
6 Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации ПП№1479 от 16.09.20 п.36 15.02.2024
7 Расположение звуковых оповещателей системы 

оповещения и управления эвакуацией людей ( СОУЭ) 
не обеспечивает разборчивость передаваемой речевой 
информации.

Расстояние от потолка до верхней части звуковых 
оповещателей составляет менее 150 мм.

Федеральный закон 
от 22.07. 2008 г. № 123-ФЭ 
"Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности" ст. 84 ч. 4.

Приказ МЧС России 
от 25.03.2009 г. № 173 
"Об утверждении свода правил 
СП 3.13130.2009 " Системы 
противопожарной защиты. 
Система оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре. 
Требования пожарной 
безопасности" п. 4.4

8 Над некоторыми эвакуационными выходами отсутствуют 
световые опозещатели «Выход»

ПП №1479 от 16.09.20 
п. 23, п.36

СП 3.13130.2009 п. 5.3

15.02.2024

9 Система оповещения и управления эвакуацией людей 
не включается автоматически от командного сигнала, 
формируемого автоматической установкой пожарной
сигнализации.

СП 3.13130.2009 
п. 7 таб. 2 п.п. 14, 
п. 3.3.

20.12.2022

10 Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень 
звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми 
сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 
дБА ка расстоянии 3 м от оповещателя (уровень звука при
замерах составил 69,3-71,9 дБА )

СП 3.13130.2009 
п. 4.1, п. 4.6

15.02.2024

7 этаж
11 Входная дверь в помещение архива не является 

противопожарной.
Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Приказ МЧС России 
от 24.04.2013 г. №288 
«Об утверждении свода 
правил СП 4.13130.2013 
"Системы противопожарной 
защиты. Ограничение 
распространения пожара на 
объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям" 
п. 5.6.4, п. 5.1.2

15.02.2024

12 На путях эвакуации, для покрытия пола лестничных 
маршей, допускается применение отделочного материала 
(краски) с неисследованными показателями 

пожарной опасности, опасности ( не представлена 
документация, подтверждающая предел огнестойкости, 
класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ - 123 от 22.07. 2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4, 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

13 На путях эвакуации, для отделки стен коридоров, 
применяется отделочный материал (стеклотканевые обои 
(по информации должностных лиц учреждения)) 
с неисследованными показателями пожарной опасности ( 

не представлена документация, подтверждающая предел 
огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели 
пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024



14 Наличие, на эвакуационном пути ( на лестничном марше ), 
радиаторов отопления, выступающих из плоскости стены 
на высоте менее 2,2 метра, с нарушением нормативной

ПП№1479 от 16.09.20 
п. 16 п.п. ж), п.27 п.п. б) 
ФЭ-123 ст.89 ч. 1

СП 1.13130.2020 
п. 4.3.7, п. 4.4.9

15.02.2024

Актовый зал
15 В актовом зале, в элементах конструкции подвесного 

потолка, допускается применение отделочных материалов 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
( не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененных материалов).

ПП№ 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.
ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,5,6. 
приложения табл. 29, табл. 3

15.02.2024

16 В актовом зале, для отделки стен, допускается 
применение отделочного материала (стеклотканевых обоев 
) с неисследованными показателями пожарной опасности 
( не представлена документация, подтверждающая предел 
огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели 
пожарной опасности примененного материала). Класс 
пожарной опасности применяемого отделочного материала 
должен быть не выше, чем КМ 1.

ПП№ 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

17 В актовом зале, для отделки пола, допускается 
применение отделочного материала (линолеума) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
( не представлена документация, подтверждающая предел 
огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели 
пожарной опасности примененного материала).
Класс пожарной опасности применяемого отделочного 
материала должен быть не выше, чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

Спальный корпус ( литер Б, Б 1 )
Лестничные марши

I о На путях эвакуации, для отделки стен лестничных 
маршей, допускается применение отделочного материала 
( краски) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, 
подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной опасности примененного 
материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

19 На путях эвакуации, для отделки пола лестничных 
маршей, допускается применение отделочного материала 
( краски) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, 
подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной опасности примененного 
материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6, 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

20 Отсутствуют приспособления для самозакрывания 
дверей эвакуационных выходов на лестничные марши

с поэтажных коридоров.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п.24

20.12.2022

Здание
21 Прибор приемно-контрольный пожарный ( ППКП), прибор 

пожарный управления ( П ПУ) и источник бесперебойного 
электропитания ( ИБЭ ) расположены друг от друга 
на расстоянии менее 50 мм.

Приказ МЧС России 
от 31.07.2020 г. №582 
«Об утвержд. свода правил 
СП 484.1311500.2020 
"Системы противопожарной 
защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматиза­
ция систем противопожарной 
защиты. Нормы и правила 
проектирования" 
п. 5.12, п. 5.14

15.02.2024

22 Расположение звуковых оповещателей системы 
оповещения и управления эвакуацией людей ( СОУЭ) 
не обеспечивает разборчивость передаваемой речевой 
информации.

Расстояние от потолка до верхней части звуковых 
оповещателей составляет менее 150 мм.

ФЗ -  123 от 22.07. 2008 г. 
ст. 84 ч. 4.

СП 3.13130.2009 
п. 4.4

15.02.2024

23 Система оповещения и управления эвакуацией людей 
не оборудована источником бесперебойного электропитания

ФЗ -  123 от 22.07. 2008 г. 
ст. 84 ч. 11

20.12.2022



1 этаж
24 Входные двери в помещения 2-х кладовых для одежды 

не являются противопожарными.
Данные двери необходимо выполнить противопожарными 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее Е1 60.

СП 4.13130.2013 
п. 5.6.4, п. 5.1.2

15.02.2024

25 Входная дверь в помещение для размещения обуви 
не является противопожарной.

Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 
1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.

СП 4.13130.2013 
п. 5.6.4, п. 5.1.2

15.02.2024

2 этаж
26 На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, 

допускается применение отделочного материала 
(линолеума) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

27 На путях эвакуации, для отделки панелей стен 
коридоров, допускается применение отделочного материала 
( краски) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1.2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

28 Применяются горючие материалы ( бумажные обои) 
для отделки потолка на путях эвакуации.
( не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененного материала).

ПП№> 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

29 Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной 
безопасности ( отсутствуют световые указатели «Выход» 
над дверными проемами при выходе из помещений
спален № 11, № 1 2  )

ПП №1479 от 16.09.20 
п. 23, п.36 
СП 3.13130.2009 
п.5.3

30 Наличие, на путях эвакуации из спальных помещений, 
вешалок с одеждой.

ПП №1479 от 16.09.20 
п.27 п.п. б) п. 16 п.п. ж)

Ф3-123 от 22.07.2008 
ст.89 ч. 1

20.12.2022

3! Для отделки стен спальных помещений допускается 
применение отделочного материала ( обоев) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности или показатели пожарной опасности 
примененного материала). Класс пожарной опасности 
применяемого отделочного материала должен быть не выше, 
чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1.2,3,7, 
приложение табл. 3

35.02.2024

32 Для отделки потолка спальных помещений 
допускается применение отделочного материала ( обоев ) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности или показатели пожарной опасности 
примененного материала). Класс пожарной опасности 
применяемого отделочного материала должен быть не выше, 
чем КМ 2.

ПП№ 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,7, 
приложение табл. 3

15.02,2024

33 Для отделки пола спальных помещений допускается 
применение отделочного материала (линолеума) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая предел 
огнестойкости, класс пожарной опасности или показатели 
пожарной опасности примененного материала). Класс 
пожарной опасности применяемого отделочного материала 
должен быть не выше, чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,7, 
приложение табл. 3

15.02.2024

3 этаж
34 На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, 

допускается применение отделочного материала 
(линолеума) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП№ 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024



35 На путях эвакуации, для отделки панелей стен 
коридоров, допускается применение отделочного материала 
( краски) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

36 Применяются горючие материалы ( бумажные обои ) 
для отделки потолка на путях эвакуации.
( не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,6 
приложения табл. 28, табл. 3

15.02.2024

37 Для отделки стен спальных помещений допускается 
применение отделочного материала ( обоев) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности или показатели пожарной опасности 
примененного материала). Класс пожарной опасности 
применяемого отделочного материала должен быть не выше, 
чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,7, 
приложение табл. 3

15.02.2024

38 Для отделки потолка спальных помещений 
допускается применение отделочного материала ( обоев) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая класс 
пожарной опасности или показатели пожарной опасности 
примененного материала). Класс пожарной опасности 
применяемого отделочного материала должен быть не выше, 
чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,7, 
приложение табл. 3

15.02.2024

'

39 Для отделки пола спальных помещений допускается 
применение отделочного материала (линолеума) 
с неисследованными показателями пожарной опасности 
(не представлена документация, подтверждающая предел 
огнестойкости, класс пожарной опасности или показатели 
пожарной опасности примененного материала). Класс 
пожарной опасности применяемого отделочного материала 
должен быть не выше, чем КМ 2.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 145 ч. 3, ч. 4 
ст. 134 ч. 1,2,3,7, 
приложение табл. 3

15.02.2024

Здание мастерских столярных и растениеводства 
( литер Д, Д1 )

Помещения столярных мастерских
40 Оборудование установки автоматической пожарной 

сигнализации не обеспечивает передачу светового 
и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно­
контрольное устройство, расположенное в помещении 
дежурного персонала в основном здании учреждения.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 83 ч.7

15.02.2024

Помещение бывшей котельной
41 Помещения не оборудованы автоматической установкой 

пожарной сигнализации (АУПС).
ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 54 4.1 ч.2, ст. 91

Приказ МЧС РФ от 
18.06.2003 г. № 315 
"Об утверждении норм 
пожарной безопасности 
"Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения 
и автоматической пожарной 
сигнализацией" НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл. 1,3

Приказ МЧС России 
от 20.07.2020 г. №539 
«Об утвержд. свода правил 
СП 486.1311500.2020 
"Системы противопожарной 
защиты. Перечень зданий, 
сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения 
и системами пожарной

15.02.2024



сигнализации. Требований 
пожарной безопасности" 
п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, 
прил. А п. А. 1 табл. А. 1

42 Помещения не оборудованы системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре
в соответствии с НПБ 104-03 - 2 типа.

ФЗ -  123 ст. 54 ст. 84

СП 3.13130.2009
п. 7 табл. 2, п. 6 табл. 1

Приказ МЧС РФ от 
20.06.2003 г. № 323 
(ред. от 07.02.2008 г.)
"Об утверждении норм 
пожарной безопасности 
"Проектирование систем 
оповещения людей о пожаре 
в зданиях и сооружениях" 
НПБ 104-03
п.5.1 табл. 2, п.4.1 табл. 1

15.02.2024

Здание гаража ( литер Ж, литер Е )
43 Помещения не оборудованы автоматической установкой 

пожарной сигнализации ( АУПС ).
ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл. 1, 3

СП 486.1311500.2020 
п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, 
прил. А п. А. 1 табл. А. 1

15.02.2024

44 Помещения не оборудованы системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре 
в соответствии с НПБ 104-03 - 2 типа.

ФЭ-123 ст. 54 ст. 84

СП 3.13130.2009
п. 7 табл. 2, п. 6 табл. 1

НПБ 104-03
п. 5.1 табл. 2, п.4.1 табл. 1

15.02.2024

45 Отсутствует огнезащитная обработка деревянных 
строительных конструкций здания

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 13

ППБ-С-1983 п. 2.2.1.3.

15.02.2024

Здание склада продуктов питания ( Литер С, С 1 )
46 Помещения не оборудованы автоматической установкой 

пожарной сигнализации ( АУПС).
ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91

НПБ 110-03
п.4, п. 14 табл. 1,3

СП 486.1311500.2020 
п. 4.1, п. 4.8 табл. 1, 3

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, 
прил. А п. А. 1 табл. А. 1,

15.02.2024

47 Помещения не оборудованы системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре 
в соответствии с НПБ 104-03 - 2 типа.

ФЗ -  123 ст. 54 ст. 84

СП 3.13130.2009
п. 7 табл. 2, п. 6 табл. 1

НПБ 104-03
п.5.1 табл. 2, п.4.1 табл. 1

15.02.2024

Здание штукатурной мастерской ( литер В, В 1 )
48 Помещения не оборудованы автоматической установкой

пожарной сигнализации ( АУПС).
ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 54 ч.1 ч.2, ст. 91

НПБ 110-03 
п.4, п. 14 табл. 1, 3

СП 486.1311500.2020 
п. 4.1, п. 4.8 табл. 1,3

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.1, 
прил. А п. А. 1 табл. А. 1

15.02.2024



49 Помещения не оборудованы системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре 
в соответствии с НПБ 104-03 - 2 типа.

ФЗ -  123 ст. 54 ст. 84

СП 3.13130.2009
п. 7 табл. 2, п. 6 табл. 1

НПБ 104-03
п.5.1 табл. 2, п.4.1 табл. 1

15.02.2024

50 Пути эвакуации не обеспечены знаками пожарной 
безопасности, указывающими направление движения.

ПП №1479 от 16.09.20 
п.23,. п.36

20.12.2022

51 На путях эвакуации, для покрытия пола тамбура, 
допускается применение отделочного материала 
( линолеума) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

52 На путях эвакуации, для отделки стен тамбура 
допускается применение отделочного материала (панелей 
ПВХ) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

53 На путях эвакуации, для отделки потолка тамбура, 
допускается применение отделочного материала (панелей 
ПВХ) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

54 Помещение материальной кладовой не отделено от 
остальной части здания противопожарными преградами
( перекрытие, стены)

СП 4.13130.2013 
п. 5.6.4, п. 5.1.2

15.02.2024

Здание швейной мастерской ( литер Г, Г 1 )
55 Оборудование установки автоматической пожарной 

сигнализации не обеспечивает передачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно­
контрольное устройство, расположенное в помещении 
дежурного персонала в основном здании учреждения.

ФЗ -  123 от 22.07.2008 г. 
ст. 83 ч.7

15.02.2024

56 На путях эвакуации, для покрытия пола тамбура, 
допускается применение отделочного материала 
( линолеума) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

57 На путях эвакуации, для отделки стен тамбура 
допускается применение отделочного материала (панелей 
ПВХ) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и. 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

58 На путях эвакуации, для отделки потолка тамбура, 
допускается применение отделочного материала (панелей 
ПВХ) с неисследованными показателями пожарной 
опасности ( не представлена документация, подтвержда­
ющая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности примененного материала).

ПП№ 1479 от 16.09.2020 г. 
п. 25, п. 23.

15.02.2024

59 Наличие, на эвакуационном пути различных предметов
и материалов.

ПП № 1479 от 16.09.2020 г. 
п.16 п.п. ж), п.27 п.п. б)

ФЭ-123 ст. 89 ч.1

СП 1.13130.2020 п.4.3.7

20.12.2022



Нормативное обоснование предложенных, к выполнению, мероприятий указано в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф8 "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", с учётом перечня ремонтных работ, проведённых 
в отдельных частях и помещениях учреждения в 2021 году, после вступления в законную силу 
данного федерального закона.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, 
на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по 
соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право 
на досудебное обжалование, в установленном законодательством Российской Федерации 
о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР 
по Тацинскому району 
п/п-к вн. службы Сафошкин В.В.

« //*~» S ? 202 г  г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКОУ РО
«Тацинская специальная школа-интернат»
Г.Д. Иванова


